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Mit Wärmebrückenoptimierung die Investitionskosten reduzieren: 

„Bau das bessere Haus für das gleiche Geld.“ 

Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt

 Startzeit:                                    

10:30 Uhr

 Ton:                                                 

startet erst bei Webinar-Beginn, 

über Systemlautsprecher, PC-

Lautsprecher, Kopfhörer oder per 

Telefon +49 721 6059 6530 

(Zugangscode: 913-852-733)                        

→ in den Audioeinstellungen

 Webinar-Unterlagen:                     

im Nachgang per Email als 

Download-Link

Herzlich willkommen zum Schöck Webinar.
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Ihr Webinar-Team:

Herzlich willkommen

Moderatorin

Sabrina Guberac
Event Managerin

Gast-Referent

Dipl.-Ing. (TU)

Rainer Feldmann

Energieberater

Co-Referentin

Dipl.-Ing. 

Patricia Sulzbach
Bauphysikerin
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Dipl.-Ing. Rainer Feldmann

Modul 3 - PRAXIS (Bewertung):                                                                                  
Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt  

Hintergründe und Erläuterungen zum neuen Beiblatt 2 der DIN 4108

Schöck-Onlineseminar

Mit Wärmebrückenoptimierung die Investitionskosten 

reduzieren: „Bau das bessere Haus für das gleiche Geld.“ 
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2 ALTBAU - Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis

3 Innovative Ansätze zur Wärmebrückenoptimierung 

THEMEN PRAXISTEIL – Modul 3

1 NEUBAU – Wärmebrückenkonzept zum Objekt
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Energetisches Gesamtkonzept erstellen

Bestätigung nach Durchführung erstellen

Wärmebrückenkonzept ausarbeiten

Vorstufe Lüftungskonzept erstellen 

Beratung zu Umsetzungsmöglichkeiten

Luftdichtheitskonzept beschreiben

Onlinebestätigung (BzA) anfertigen

Programmbestimmungen berücksichtigen

Gebäudeparameter übergeben

Projektdokumentation erstellen

Eingesetzte Komponenten prüfen

Ausschreibung unterstützen Angebote überprüfen

Baustellenbegehung

Hydraulischen Abgleich prüfen

Lüftungstechnische Maßnahmen prüfen

Prüfung Luftdichtheitsmessung

Übergabe u. Einweisung AnlagentechnikBeabsichtigte Änderungen bewerten

Energiebedarfsausweis ausstellen

Anforderungen Effizienzhausumsetzung
Leistungen eines Energieeffizienz-Experten im Projektverlauf                

Projektstart

Projektabschluss
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Anforderungen Effizienzhausumsetzung
Leistungen eines Energieeffizienz-Experten im Projektverlauf                
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Grenzen des konzeptionellen Wärmebrückensatz                

mit dem Beiblatt 2 der DIN 4108

Zu hohe Sicherheitszuschläge bei den Fenster-Referenzwerten

Δ UWB 0,03 W/(m²K) über Kategorie B Details als Planungsziel

Einzelne Details zur Wärmebrückenoptimierung verwenden
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Wärmebrückenoptimierung an der Attika

Kategorie B; Referenzwert ψref ≤ 0,12 W/(mK) Kategorie B; Referenzwert ψref ≤ 0,05 W/(mK) 
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Parameterstudie

Einfluss der Höhe von Attika und Brüstung

70 cm

100 cm

130 cm 0,179

0,167

0,142

0,086

ψ-Wert

[W/(mK)]

Verschlechterung des 

ψ-Wertes durch die 

Höhe der Attika

207%

194%

164%

0,026

0,026

0,026

0,026

ψ-Wert

[W/(mK)]

Verschlechterung des 

ψ-Wertes durch die 

Höhe der Attika

0%

0%

0%

40 cm

Verschlechterung des ψ-

Wertes durch das Einpacken 

der Attika um bis zu  326%

Gewählte Konstruktion gemäß der Mindest-

anforderungen nach Beiblatt 2 der DIN 4108

Eingepackte 

Lösung

Thermisch getrennte 

Lösung
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● Keine Korrosion aufgrund 

durchgängigem Edelstahl

● Dämmkörper Neopor in 60 / 80               

und 120 mm 

● Bauseitige Bügelbewehrung gehört  

zum Lieferumfang

● Als Brandschutzausführung in REI 

120 erhältlich

● Besonderheit Schöck Isokorb® Typ A: 

Kurze Stablängen für kleine Attiken

Folie 11

Typ A und Typ F für Attiken und Brüstungen 

Vorteile Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® Typ A

Schöck Isokorb® Typ F
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® Typ A

Quelle: Schöck

Attika aus Mauerwerk mit Ringanker, thermisch getrennt
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® Typ A mit druckfester Dämmung Schöck Novomur ®
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Thermische Trennung einer gemauerten Brüstung 
Schöck Isokorb® Typ A mit druckfester Dämmung Schöck Novomur ®
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Ortbetonausführung

Einbausituation mit Isokorb® XT Typ A
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Isokorb® generell mit oder ohne Brandschutz erhältlich

Isokorb® XT Typ A im Ortbeton (mit Brandschutzausführung)

Folie 16
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Appartementhaus mit 116 WE

• AN = 4.800 m², AGebäudehülle = 3.880 m²

• Außenwand U-Wert: 0,123 W/(m²K), Fläche AW = 1100 m²

20 cm Porenbeton + 24 cm Mineralwolle WDVS

• 451 lfm Balkonanschluss

NEUBAUVORHABEN                                               
Wärmebrückenoptimierung am Beispiel
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NEUBAUVORHABEN                                               
Wärmebrückenoptimierung am Beispiel

1. XT Typ K-M5-V1-REI120

2. XT Typ K-M3-V1-REI120

3. XT Typ K-M2-V1-REI120

1

2

3
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1. XT Typ K-M5-V1-REI120

2. XT Typ K-M3-V1-REI120

3. XT Typ K-M2-V1-REI120

1

2

3

Wärmebrückenrechner                                               
Wärmebrückenoptimierung am Beispiel

0,14 W/mK)

19
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Wärmebrückenoptimierung Balkonanschluss                                               
Gegenüberstellung Referenzwerte Beiblatt 2 – Modell T / XT / CXT

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:
ΔUWB 0,03 + Korrekturwert

ΔUWB Kor. = 0,03 + 208,8 x 0,03 / 3880 + 52,2 x 0,01 / 3880

ΔUWB Kor. : 0,0317
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Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]
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3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

Wärmebrückenoptimierung Balkonanschluss                                               
Gegenüberstellung Referenzwerte Beiblatt 2 – Modell T / XT / CXT

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]
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99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:

173% 156% 153% 139% 136%Aufschlag auf 0,123 W/(m²K):
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Wärmebrückenoptimierung Balkonanschluss                                               
Gegenüberstellung Referenzwerte Beiblatt 2 – Modell T / XT / CXT

Kategorie A Modell T Kategorie B Modell XT Modell CXT

Länge
 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert

 Referenz 

Ψ-Wert
Ψ-Wert Ψ-Wert

[m] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)] [w/(mK)]

1. 208,8 K-M5 - V1 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13

2. 52,2 K-M3 - V1 0,22 0,17 0,16 0,12 0,11

3. 190 K-M2 - V1 0,22 0,14 0,16 0,09 0,08

99,2 75,1 72,2 52,6 48,1

0,026 0,019 0,019 0,014 0,012

0,213 0,191 0,189 0,171 0,167äqui. U-Wert AW in [W/(m²K)]:

TYP

ISOKORB

Wärmeverlust HT,WB in [W/K]:

ΔUWB Gebäudehülle in [W/(m²K)]:
Geringere Wärmeverluste:           

27 W/K

U-Wert-Außenwand:  0,148  statt 0,123 

WDVS:  20 cm  statt  24 cm  

Dämmstoffeinsatz:  - 44 m³                    

Nutzfläche:  + 24 m²  

AUFWAND: ca. 13.500 €
(451 x 30,-- €)                

NUTZEN: ca. 79.000 €
( 44 x 160,-- €   +  24 x 3.000,-- €)                
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Zur Erinnerung: Relevante Wärmebrücken

• Gebäudekanten 

• Sockelanschlüsse

• Fenster- und Fenstertüranschlüsse

• Dachanschlüsse

• Wand- und Deckeneinbindungen

• Deckenauflager

• Balkonplatten, sonstige auskragende Bauteile

Es müssen alle linienförmigen Wärmebrücken (geometrisch, 

stofflich, materialbedingt, konstruktiv) berücksichtig werden 

23
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Punktuelle Wärmebrücke Balkonanschluss

24
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2 ALTBAU - Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis

3 Innovative Ansätze zur Wärmebrückenoptimierung 

THEMEN PRAXISTEIL – Modul 3

1 NEUBAU – Wärmebrückenkonzept zum Objekt
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Wärmebrückenansatz bei KfW-Effizienzhäusern                                                            
Programm 151 „Energieeffizient Sanieren“

Folie 26
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Wärmebrückenansatz bei KfW-Effizienzhäusern                                                            
Programm 151 „Energieeffizient Sanieren“

Kellerdecke (Dämmlage unterhalb / 032)

Dachfläche (Zwischensparrendämmung / 035)

Außenwand (WDVS / 035)

Wärmebrückenzuschlag ΔUWB

0,34 W/(m²K) – 8 cm

0,22 W/(m²K) – 22 cm

0,24 W/(m²K) – 12 cm

0,10 W/(m²K)

Fenster   UW-Wert: 0,95 W/(m²K)

Außentür UD-Wert: 1,1 W/(m²K)

Folie 27
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Psi = 0,08 W/(mK)

Gleichwertigkeitsnachweis beim Effizienzhaus
Problemdetail: Ortgang und einbindende Gebäudetrennwand

Durch fehlenden Nachweis der Gleichwertigkeit ist 

in der Regel der erhöhte Wärmebrückenzuschlag 

anzusetzen oder es wird eine komplette detaillierte 

Wärmebrückenberechnung erforderlich

ALTERNATIVE: tech. FAQ 4.06

Folie 28
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1. Erstellung eines Gleichwertigkeitsnachweis für die entsprechenden Details

4 Berechnungsschritte für den erweiterten Gleichwertigkeitsnachweis

2. Beschreibung der Wärmebrücken, die nicht mit dem Bbl2 entsprechen

3. Berechnung des zusätzlichen Wärmeverlust gegenüber des Referenzdetails

4. Ermittlung von ΔUWB mit Basiswert und Zuschlagsmalus

Formblatt B „Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis“
Beispielgebäude: Baujahr 1972

Folie 29
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Formblatt B „Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis“
Schritt 2: Detailbeschreibung der relevanten Wärmebrückendetails

Folie 30
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( − ) x x =

( − ) x x = W/K

( − ) x x =

Summe:W/K0,7

in [W/((mK)]
in 

[m]

➔

Referenz

ψ-Wert gemäß 

BBl 2 DIN 4108

0,22 5,76

W/K

0,670,11

in [W/((mK)]

ΔUWB,Ref .

6,43W/K1

Detail 3

➔

➔

Länge 

Wärme-

brücke

12

22,4

ψ-Wert aus 

Berechnung oder 

Veröffent-lichung

0,14

Detail 1 1

Korrektur-

faktor     fx

Detail 2

Schritt 3:

H´T Bauteile: 0,363 W/(m²K)

+ Δ- UWB: 0,061 W/(m²K)

+ Δ- UWB: 0,10 W/(m²K) H´T = 0,463 W/(m²K) entspr. 119%

H´T = 0,424 W/(m²K) entspr. 109%

( + / m² + =6,43

ΔUWB,Ref . ΔUWB,Ref .2
Gebäude-

hüllf läche A

W/(m²)KΔ-UWB ➔ ) (W/K) 0,05 W/(m²K)611 0,061

Schritt 4:

BBl 2 - 2006: 0,067 W/(m²K)

Weiterhin nutzbar: Formblatt B bei Kategorie A

„Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis“ als Wärmebrückenzuschlagskorrektur
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© Schöck Webinar I Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt mit Rainer Feldmann I Mai 2020

( − ) x x =

( − ) x x = W/K

( − ) x x =

Summe:W/K0,7

in [W/((mK)]
in 

[m]

➔

Referenz

ψ-Wert gemäß 

BBl 2 DIN 4108

0,22 5,76

W/K

0,670,11

in [W/((mK)]

ΔUWB,Ref .

6,43W/K1

Detail 3

➔

➔

Länge 

Wärme-

brücke

12

22,4

ψ-Wert aus 

Berechnung oder 

Veröffent-lichung

0,14

Detail 1 1

Korrektur-

faktor     fx

Detail 2

Schritt 3:

( + / m² + =6,43

ΔUWB,Ref . ΔUWB,Ref .2
Gebäude-

hüllf läche A

W/(m²)KΔ-UWB ➔ ) (W/K) 0,05 W/(m²K)611 0,061

Schritt 4:

H´T Bauteile: 0,363 W/(m²K)

+ Δ- UWB: 0,051 W/(m²K)

+ Δ- UWB: 0,10 W/(m²K) H´T = 0,463 W/(m²K) entspr. 119%

H´T = 0,414 W/(m²K) entspr. 106%

Weiterhin nutzbar: Formblatt B bei Kategorie A

„Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis“ als Wärmebrückenzuschlagskorrektur
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Schöck Isokorb® RT Typ SK



©

Anwenderfreundlich und kostensparend
Alternative für die Sanierung - Schöck Isokorb® Typ S

● Planungssicherheit durch bauaufsichtliche Zulassung

● Mehr Effizienz durch hohe Tragfähigkeit

● Einzige zugelassene Lösung zur 

Erfüllung der Mindestanforderungen 

an den Wärmeschutz

● Gestaltungsfreiheit durch modularen Aufbau

● Für alle Profilgrößen und statischen 

Beanspruchungen geeignet

● Einfache Montage wie bei gängigen 

Stirnplattenanschlüssen

● Ausführliche Planungsunterlagen

Folie 33

Weitere Informationen unter: 

- Für den Anschluss von frei auskragenden Stahlträgern an Stahlkonstruktionen in Neubau und Modernisierung: 

www.schoeck.de/de/isokorb-t-typ-s
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Der Schöck Isokorb® Typ S in der Sanierung
Nachträglicher Stahlträger frei auskragend

mit Zugband angeschlossen an bestehende Stahlbetondecke

Folie 34
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Bauen im Bestand 
bei Stahlbetondecken
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Folie 36

Bauen im Bestand 
bei Stahlbetondecken



© Schöck Webinar I Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt mit Rainer Feldmann I Mai 2020

2 ALTBAU - Erweiterter Gleichwertigkeitsnachweis

3 Innovative Ansätze zur Wärmebrückenoptimierung 

THEMEN PRAXISTEIL – Modul 3

1 NEUBAU – Wärmebrückenkonzept zum Objekt
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© Schöck Webinar I Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt mit Rainer Feldmann I Mai 2020

Wärmebrückenkonzept Tiefgarage                            
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© Schöck Webinar I Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt mit Rainer Feldmann I Mai 2020

Wärmebrückenkonzept Tiefgarage                            
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Wärmebrücken
Zinnenlager
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© Schöck Webinar I Modul 3 - PRAXIS: Wärmebrückenoptimierung am konkreten Objekt mit Rainer Feldmann I Mai 2020

Wärmebrücken
Erstentwurf Beiblatt 2 - Verbesserter Fußpunkt Stahlbetonwand
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Schöck schließt die letzte große Wärmebrücke
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Schöck Sconnex® Wandanschluss  - Die Lösung
UHPC Drucklager mit durchdringenden Bewehrungsstäben

 Dämmkörper (Neopor)

 Drucklager UHPC (ultrahochfester 

Faserbeton)

 Zugelement (Edelstahl, geschweißter 

Edelstahl Combar)

 Querkraftelement (Bewehrungsstahl)
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 Reduzierte Dämmfläche

 Dämmung OK Decke 

günstiger als UK Decke

 Dämmung OK Decke 

effektiver als UK Decke

 Reduktion Kosten

 Gewinn von Raumhöhe

 Besondere Optik (z.B. 

Sichtbeton) möglich

Schöck Sconnex® Wandanschluss  Kostenreduktion                    

mit Wärmebrückenoptimierung und konform zum Beiblatt 2
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Schöck Sconnex® Typ W (Wandanschluss)

Kann man hochwertig und trotzdem wirtschaftlich bauen? Dass das kein Widerspruch ist, 

beweist die Wohnüberbauung „Oberfeld“, in Boll-Vechigen. Dank eines innovativen Energie-

und Dämmkonzepts, bei dem der Architekt erstmals die thermische Entkoppelung von 

Stahlbetonwänden vorsah, konnte dieses Projekt wirtschaftlich, gestalterisch und 

bauphysikalisch optimiert werden. (Objektbericht liegt vor)

(ausführlicher Objektbericht liegt vor).
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Referenzobjekt 10 MFH Boll-Vechigen (Schweiz)
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Planen mit Schöck Sconnex® Typ W (für „Wand“)

Folie 46

Grundlage:

 Absprache zw. Architekt, TWP und Prüfingenieur

 Bemessung und Einplanung durch TWP zur Einreichung der ZiE

Ablauf:

 Anfrage beim zuständigen Ministerium als formloser Antrag 

durch einen Baubeteiligten (z.B. Schöck Bauteile GmbH)

 Unterlagen - Beschreibung Bauprodukt, Bauvorhaben, Planung 

der Sconnex-Elemente, Gutachten (AT), Zulassung (ITB), Statik, 

Produktbroschüre, Technische Info

 Ministerium kümmert sich um technische Bearbeitung (z.B. 

Landesverwaltungsamt Weimar, Prüfingenieur der Begleitstelle)

Erwirkung einer ZiE (Wandanschluss)
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Schöck Sconnex® Wandanschluss                                          
Konform zum Beiblatt 2
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Fazit „Wärmebrückenkonzept“

Für alle Nachweise im Rahmen einer Wärmebrückenbewertung sollte 

grundsätzlich eine begründbare, dem Vorhaben angemessene und für 

Dritte nachvollziehbare Arbeitsweise verfolgt werden.

Wärmebrückenkonzepte können jederzeit angepasst und geändert 

werden, so dass erst mit der Bestätigung nach Durchführung der 

Maßnahme das maßgebende und überprüfbare Ergebnis 

ausschlaggebend ist

Bei der Entwicklung und Festlegung von Wärmebrückendetails, sollte 

auf eine einfache handwerkliche Umsetzung und Kontrollmöglichkeit im 

Rahmen der Baubegleitung geachtet werden. Eine Fotodokumentation 

der Bauleitung ist hierfür sehr hilfreich und oft ausreichend
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Dipl.-Ing. Rainer Feldmann

Schöck - Onlineseminar                                                                                 

„Bau das bessere Haus für das gleiche Geld“

Vielen DANK!

Es folgt:

Modul 4 - VERTIEFUNG:                                                                                  
“Seminarsprechstunde“ als Wissenstransfer  
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Gerne beantworten wir nun noch Ihre Fragen. 
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Praktisches Nachschlagewerk mit vielen Details

Planungshandbücher unterstützen Sie im Tagesgeschäft
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Ermöglicht u.a. den geometrischen Abgleich

Neue Bemessungssoftware für Attika und Brüstung

Zu finden unter: 

- Bemessungssoftware: www.schoeck.de/de/attika-tool
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Weitere interessante Webinare 

Alle Webinare & bald auch E-Learnings finden Sie unter: 

www.schoeck.de/de/webinare-und-e-learnings

Nächste Termine: 25.05. um 09.30 Uhr bzw. 27.05. um 10.30 Uhr
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Ihr Webinar-Team:

Vielen Dank und wir freuen uns schon auf Ihre 
Praxisbeispiele in der „Sprechstunde“ in Modul 4.

Moderatorin

Sabrina Guberac
Event Managerin

Gast-Referent

Dipl.-Ing. (TU)

Rainer Feldmann

Energieberater

Co-Referentin

Dipl.-Ing. 

Patricia Sulzbach
Bauphysikerin
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